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1. grundlAgen

1.1 PlAnungsHintergrund

grundlage der vorliegenden Besonnungsstudie ist das strukturkonzept vom 06.12.2017, das als grundlage 

für den zu erstellenden Bebauunsplans nr. 100 „Kirchheim 2030“ dient. die Besonnungsstudie befasst sich 

mit dem Bereich, in dem geschosswohnungsbau entstehen soll (siehe rot markierter Bereich in der 

abbildung). wohnungsgrundrisse, die zur Beurteilung der ausreichenden Besonnung von wohnungen 

notwendig sind, liegen nicht vor.

in anlehnung an die din 5034 wurden die Besonnungsqualitäten, die sich an den besonnungsrelevanten 

fassaden der neubebauung ergeben, d.h. für die Bereiche mit besonders hohen anforderungen (z.B. 

eigenverschattung der Baukörper, geringe abstände zwischen den Baukörpern) anhand des digitalen 3d-

modells dieser Baumassen detailliert untersucht. durch die stellung der Baukörper mit ausrichtung nach 

nord-osten, werden insbesondere die süd-ost-orientierten fassaden zur hofgewandten seite als auch zu 

gemeinschaftlichen flächen hinsichtlich einer ausreichenden Besonnung als kritisch angesehen. 

abb.: ausschnitt strukturkonzept - entwurf vom 06.12.2017
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1.2 AuFBAu und vorgeHensWeise

die formale grundlage der hier vorliegenden untersuchungen ist die din 5034 ´tageslicht in innenräumen / 

Teil 1 / Abb.: 4.´, die für Wohn- und Arbeitsräume quantitative und qualitative Mindestanforderungen defi-

niert.

um auch in teilbereichen von wohngebieten mit besonderen abstandsregelungen hygienische anforderun-

gen an ´gesundes wohnen´ zu gewährleisten, werden darin folgende Kriterien festgelegt:

- ein raum gilt als besonnt, wenn sonnenstrahlen bei einer sonnenhöhe von min. 6° in den raum 

   einfallen können.

-  ein wohnraum gilt als ausreichend besonnt, wenn seine Besonnungsdauer im Zeitraum der tag-  

 und  nachtgleiche mindestens 4,0 h am 22.september bzw. am 17. Januar mindestens 1,0 h 

 beträgt.

-  eine wohnung gilt als ausreichend besonnt, wenn in ihr mindestens ein wohnraum ausreichend  

 besonnt ist.

darstellung der schattenbildung der Bebauung ohne Bäume.

in der din 5034-1 wird unter punkt 3.6 auf seite 6 zur festlegung der anrechenbaren Besonnungsdauer an 

´einem gegebenen Tag´, wie z.B. an einem der dort genannten Stichtage, folgende Definition verwendet:

...´3.6 Besonnungsdauer

summe der Zeitintervalle (z.B. innerhalb eines gegebenen tages), während der die sonne von einem 

punkt aus gesehen sowohl über dem natürlichen horizont (grenzlinie zwischen himmel und geländekontur 

bestehend z.B. aus Bergen, Bäumen, Bebauung usw.) als auch mindestens 6° über dem wahren horizont 

steht.´*

für die vorliegende untersuchung der Besonnungs- und verschattungsverhältnisse, die infolge der neu-

bebauung im stadträumlichen umfeld zu erwarten sind, ist aufgrund der innerstädtischen situation des 

entwicklungsbereichs demnach die Bebauung die maßgebliche Bezugsebene, welche die lokale ´gelän-

dekontur´ herstellt. verschattungswirkungen, die durch geplante oder bestehende Bäume insbesondere in 

den belaubten perioden des Jahresverlaufs entstehen, werden daher nicht berücksichtigt, da der fokus 

der untersuchungen ausschließlich darauf ausgerichtet ist, die verschattungsverhältnisse zu erfassen, die 

durch die gewählten dimensionen und abstände der neuen Baukörper verursacht werden.
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Besonnungswerte nach din 5034

Zum nachweis lokaler Besonnungssituationen werden die sonnenhöhe, der azimut, die tägliche Beson-

nungsdauer, die sonnenzeit (sonnenauf bis sonnenuntergang) herangezogen und in den prozess der 

digitalen simulation der Besonnungsverhältnisse integriert. Zur genauen Bestimmung dieser werte sind 

die standortkoordinaten (längen- und Breitenangaben) der Besonnungsorte sowie die gültige Zeitzone in 

Bezug zur weltzeit utc am gegebenen ort erforderlich.

für den untersuchten ort gilt:  standort: Kirchheim bei münchen

     Breite 48° 10’ n / länge 11° 45’ o 

     gauß-Krüger-Koordination: x: 4481650,047, y: 5336983,305

     höhenlage: 515,25 m 

     Zeitzone: utc* + 1h = meZ

     utc* + 2h = mesZ (*´universal time convention´, entspricht der 

     ´weltzeit´)

der schattenwurf der geplanten Bebauung (iii-iv geschosse) wurde mit hilfe eines 3d-modells für den 

17. Januar (9.00 uhr - 17.00 uhr) in halbstündlichen sowie für den 22. september (8.00 uhr - 18.00 uhr) in 

stündlichen abständen simuliert. das fortschreiten der verschattung der gebäudefassaden im tagesver-

lauf wird in einer perspektive in Blickrichtung westen dargestellt. hilfsweise wurden die betroffenen 

fassaden mit einem exemplarischen raster von 2,40 m versehen, um einzelne wohnräume eindeutiger 

simulieren und ablesen zu können. ebenso wurde im 3d-modell - zur verdeutlichung des 45°-lichteinfalls-

winkels - eine Brüstungshöhe von 1,0 m im erdgeschoss eingetragen.

Brüstungshöhe 1,0 m

2,4 m raster

9,60 m

12,60 m 
(3 m je geschoss 
+ 0,6 m attika)

iv

iv

iii

iii

iii

iii
19,0 m

19,0 m

abb.: ausgangssituation im strukturkonzept und paramter zur ermittlung einer ausreichenden Besonnung
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2. AnAlYse 
2.1 schattenBildung 17. Januar

sonnenzeiten 17. Januar 2018
sonnenaufgang 07:58 h
sonnenuntergang 16:49 h
sonnenzeit 08:50 h
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09:00 uhr

09:30 uhr
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10:00 uhr

10:30 uhr
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11:00 uhr

11:30 uhr
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12:00 uhr

12:30 uhr
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13:00 uhr

13:30 uhr
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14:00 uhr

14:30 uhr
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15:00 uhr

15:30 uhr
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16:00 uhr

16:30 uhr
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17:00 uhr
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2. AnAlYse 
2.2 schattenBildung 22. septemBer

sonnenzeiten 22. september 2018
sonnenaufgang 7:01 h
sonnenuntergang 19:10 h
sonnenzeit 12:09 h
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08:00 uhr

09:00 uhr
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10:00 uhr

11:00 uhr
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12:00 uhr

13:00 uhr
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14:00 uhr

15:00 uhr
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16:00 uhr

17:00 uhr
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18:00 uhr
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3. ergeBnis und ZusAMMenFAssung der AnAlYse

Zusammenfassend ist als ergebnis der untersuchungen der Besonnungs- und verschattungssituationen 

gemäß din 5034 festzuhalten, dass sich am stichtag 22. september an dem weit überwiegenden anteil 

der fassaden der neuplanung ausreichende verhältnisse einstellen werden. 

am stichtag 17. Januar können die anforderungen für eine ausreichende Besonnung der wohnräume, ins-

besondere für wohnungen im erdgeschoss, nur unter erschwerten Bedingungen eingehalten werden.

4. lÖsungsAnsAtZ

4.1 optimierung der BauKÖrper in anlehnung an das struKturKonZept

um verbesserte Besonnungsverhältnisse für die wohnräume im erdgeschoss auch am 17. Januar herstel-

len zu können, wurden die einzelnen gebäudeteile in ihrer länge, tiefe und lage optimiert, mit dem Ziel, 

mit der gebäudestruktur möglichst nah am vorhandenen strukturkonzept zu bleiben.

folgende anpassungen wurden dabei vorgenommen:

verschieben 
um 1,3 m

verschieben
um 2,4 m

verschieben
um 4,0 m

einrücken des 
riegels auf 11,25 m

einrücken des terrassen-
geschosses um 0,5 m

19 m

19 m

Abb.: Optimierungsmöglichkeit der Baukörperkonfiguration für eine ausreichende Besonnung
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10:30 uhr

11:00 uhr
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11:30 uhr

12:00 uhr
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12:30 uhr

13:00 uhr
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13:30 uhr

14:00 uhr
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14:30 uhr

15:00 uhr
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4.2 vorschlag der optimierung der BauKÖrper

die in 4.1 dargestellte optimierungsmöglichkeit zur verbesserung der Besonnungsverhältnisse scheint für 

die ermittlung einer städtebaulich robusten grundstruktur im detail zu diferenziert. als grundlage für den 

Bebauungsplan empfehlen sich klarere anpassungen, die zu einer vergleichbaren verbesserung führen.

folgende anpassungen werden vorgeschlagen:

- Verringern des Abstandes des straßenseitigen Riegels zur öffentlichen Verkehrsfläche

- vergrößern des abstandes der zum ortspark geöffneten riegelbauten in einem gleichmäßigen 

 abstand

- wegfall der südlichen verbindung der gebäudeteile

verschieben
um 2,0 m

verschieben
um 4,0 m

verschieben 
um 2,4 m

21 m

21 m
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10:30 uhr

11:00 uhr
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11:30 uhr

12:00 uhr
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12:30 uhr

13:00 uhr
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13:30 uhr

14:00 uhr



Besonnungsstudie Kirchheim 2030 - Geschosswohnungsbau

34

14:30 uhr

15:00 uhr


